
 

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA 
(wykonana w grudniu 2021 r.) 

 
 
 

         
01. Ściana klatki schodowej. Zawilgocenie spowodowało uszkodzenia tynku na całej wysokości ściany.  

02. Ściana klatki schodowej.  Widoczne  wysolenia oraz  znaczne uszkodzenia  tynku. 

03. Ściana pom. porządkowego. Widoczne  uszkodzenia  tynku.  
 

     
04. Ściana sanitariatu. Zawilgocenie spowodowało uszkodzenia tynku.  

05. Ściana sanitariatu. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie ściany.  

 

   
06. Ściana w pom. socjalnym. Widoczne uszkodzenia tynku powyżej  płytek ceramicznych. 

07. Ściana w pom. socjalnym. Widoczne uszkodzenia tynku powyżej  płytek ceramicznych. 
 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
EKSPERTYZA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU PRZY UL. POTULICKIEJ 2 

 ARC-KONS   PRACOWNIA   PROJEKTOWANIA   KONSTRUKCJI   BUDOWLANYCH, mgr inż. Janusz  OLEJNICZAK  
     71-255 Szczecin,  ul. J. Wybickiego 20  *  tel/fax  487 57 56,  0601 74 57 74 

E-mail:  arckons@pro.onet.pl                                                                                                    http:// arckons.jimdo.com 
Szczecin, grudzień 2021 r. 

 

2

 

 

     
08. Ściana w pom. socjalnym. Widoczne uszkodzenia tynku w narożniku pomieszczenia. 

09. Ściana archiwum. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie ściany. 

10. Ściana w obrębie klatki schodowej.  Widoczne  wysolenia oraz  znaczne uszkodzenia  tynku. 

 

     
11. Ściana w obrębie klatki schodowej.  Widoczne  znaczne uszkodzenia  tynku. 

12. Ściana w obrębie klatki schodowej.  Widoczne  uszkodzenia  tynku na całej wysokości ściany. 

13. Ściana w obrębie klatki schodowej.  Zawilgocenie spowodowało uszkodzenia tynku. 
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14. Ściana w pom. archiwum. Widoczne uszkodzenia tynku na całej wysokości pomieszczenia. 

15. Ściana w pomieszczeniu archiwum. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie ściany. 

 

   
16. Ściana w pom. archiwum. Widoczne uszkodzenia tynku w górnym pasie ściany. 

17. Ściana w pomieszczeniu  archiwum. Widoczne uszkodzenia tynku w narożu  ściany. 

 

   
18. Ściana w pom. technicznym. Widoczne wysolenia i silne uszkodzenia tynku w dolnym pasie ściany. 

19. Ściana w pomieszczeniu  technicznym. Widoczne uszkodzenia tynku w dolnym pasie  ściany. 

   
20. Fragment izolacji pionowej ściany zewnętrznej. 

21. Widok studzienek doświetlających.   


