[l
'% ':JSLUGI KOMINIARSKIE

ROMAN SARNOWSKI
14-500 BRANIEWO Ul Wilenska 106
REGON 171005447 NIP 582-122-49-09
Tel.(055)2432382 Tel. fax (055)2434020
Tel kom.0-509-468-283

Protokotl

z okresowej kontroli przewodéw kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych w budynku bedacym wilasnoscia

AMW Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,KWATERA" Spétka z 0.0. Warszawa ul. Staroscifiska 1
polozonym w Szczecin ul. WOjSkﬂ Polskiego 248 (cztery lokale)

zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Romana Sarnowskiego

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2020r.,poz.1333 ze zm.) z pézZniejszymi zmianami
oraz stosownie do wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych , przepiséw szczegélowych i obowiazujace
przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUIJE:
UWAGIL

1.Nalezy wykonaé jedna tawe na catej dtugosci kalenicy(element komunikacyjny) dachu
oraz wymienié zniszczone fawy kominiarskie przy kominach ponad dachem.
2. Nalezy wykonaé( lub wymienié) jeden porzadny wytaz na dach na stronie prawej od
wejécia do budynku oraz zainstalowaé drabing do wytazu.
Wykonanie tych elementéw jest niezbedne i konieczne do kontroli i czyszczenia
przewodéw kominowych spalinowych i wentylacyjnych.
3. M4 brak mozliwoéci sprawdzenia i demontazu tacznika od pieca gazowego(zamurowane

ptytkami)

Skontrolowano i wyczyszezono przewodéw kominowych wentylacyinych szt. 15 ,spalinowych szt.4 .

Wiasciciel (zarzadca) obicktu budowlanego przyjal do wiadomosci, ze zgodnie z art.70 ustawy Prawo Budowlane, wyzej wymienione braki
- uszkodzenia — nieprawidlowosci podlegaja obowiazkowemu usunigeiu — naprawie, w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czgsci.

Protokét sporzadzono w 3 egz. po 2 egz. dla AMW Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,KWATERA" Spétka
z 0.0. Warszawa ul. Staroscifiska 1 oraz 1 egz. dla Ustugi Kominiarskie Roman Sarnowski Braniewo ul.
Wilenska 106.

Przewody kominowe wentylacyjne i spalinowy dopuszcza sie do dalszego uzytkowania

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI 2022r.
PROTOKOL SPORZADZONO 1 PODPISANO w dniu 24.08.2021

Protokdl otrzymuja: l&g‘-lg:d‘nja orzadzil

tokole Protokdt st
1. Wiasdciciel (zarzadca) obicktu budowlanego. prey; Sci y
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Budowlanego (w przypadku wystepowania zagrozen). oo i(Q T T obr v [305/82Gdansk
(podpis whaseicicly- zarzmka (podpis i pieczatka
obicktu budowlanego) mistrza kominiarskiego)

Uwaga: niepotrzebne skresli¢




Szkic orientacyjny Szczecin ul. Wojska Polskiego 248
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