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1. CZESC OPISOWA

1.1 Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Agencja Micnia Wojskowego wraz z wlascicielami lokali mieszkalnych tworzgcych
wspolnot¢ mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Lotnictwa Polskiego 3 w Miroslawcu Gornym
przyjela uchwalg nr U/0005/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie wykonania projektow budowlanych
i kosztorysow budowy kotlowni gazowej oraz wyrazenia zgody na przylaczenic do sicci gazowe]
oraz wykonania instalacji gazowej do poszczegolnych mieszkan. Dnia 21.04.2021r. wspolnota
mieszkaniowa otrzymala zaswiadczenie o braku sprzeciwu do robdt budowlanych polegajacych na
instalowaniu wewnatrz budynku uzytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji
gazowej przy ul. Lotnictwa Polskiego 3 w Miroslawcu.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca begdzie zobowigzany do
wykonania robot polegajacych wykonaniu instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych bedacych
wlasnoscia Agencji Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Szczecinie wraz z wykonaniem
prob, badan i sprawdzen (potwierdzonych stosownymi protokolami) umozliwiajgcymi podpisanie
umow na dostawg paliwa gazowego do dla nastepujacych lokali:

e MIROSLAWIEC. LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. |
e MIROSLAWIEC., LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 2
e MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3m. 3
e MIROSLAWIEC., LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 6
¢ MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 7
e MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 8
e MIROSLAWIEC. LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 10
e MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 11
¢ MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 16
e MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 17
¢ MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 18
e MIROSLAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 19
¢ MIROSEAWIEC, LOTNICTWA POLSKIEGO 3 m. 23
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Lokale mieszkalne znajduja si¢ w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Lotnictwa

Polskiego 3 w Miroslawcu Gomym . polozonego na dzialce nr 50/46, obreb 0034,
1.2.  Podstawowe parametry i ogolny zakres prac objetych zadaniem

Zadanie obejmuje :

1) Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej w 13 lokalach mieszkalnych w zakresic wskazanym
w projekeic budowlanym bgdacym integralna czg$cia ninigjszego OPZ (zalgcznik nr 1) wraz z
zakupem 1 dostawa wszystkich materialow 1 urzadzen niezbegdnych do realizacji zamowienia

2) Wykonanie prob, badan i sprawdzen (potwierdzonych stosownymi protokolami) umozliwiajgcymi
podpisaniu umow na dostawe paliwa gazowego — w tym proby szczelnosci instalacji gazowej oraz
uzyskanie opinii kominiarskich,



1.3. Zakres prac do wykonania - wykonanie robét zgodnie z uzgodniony dokumentacja

— demontaz istnicjace] kuchni gazowe] zasilane) z butli

- wykonanie instalacji gazowgj

- dostawa i montaz kuchni gazowej z pickarnikicm clektrycznym

- wykonanic towarzyszacych robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej

- wywoz wszystkich materialow pochodzacyveh z demontazu i rozbiorki oraz przekazanie.
Zamawiajacemu dokumentow dotyczacych gospodarowania odpadami

- wykonanie prob szczelnoscei instalacji gazowe)

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskig)

- udzielenie Najemcom instruktazu w zakresie prawidlowej i bezpiecznej eksploatacii instalacji
wraz z urzadzeniami gazowymi

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
2.1 Techniczne wykonania 1 odbioru robot

Wykonawea :
a) zobowiazany jest do wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbgdnych do prawidlowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem,
b) zobowiazany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot oraz do stalej wspolpracy
z Zamawiajgcym na kazdym etapie prowadzonych robot.
¢) odpowiada za przeprowadzenie niezbgdnych prob 1 badan.

2.2 Konstrukcyjne
Dla potrzeb wykonania instalacji otwory wykona¢ wiertnicami. natomiast bruzdy nalezy wykona¢
bruzdownica.

2.3 Materialowe

2.3.1. Wymogi ogolne
Materialy i urzadzenia powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normga curopejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm. z europejska aprobata techniczng lub
krajowa  specyfikacja  techniczna ~ panstwa  czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europegjskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszezone w wykazie wyrobow majacych niewicelkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonvm przez Komisj¢ Europejska. lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nic podlegajace obowigzujacemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za .regionalny wyrob budowlany™.

Roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywa¢ z materialow 1 wyrobéw w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wyroby budowlane musza byé zgodne z postanowieniami Ustawa o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2021 poz. 1213). Nie dopuszcza si¢ do montazu materialow uszkodzonych i po terminie waznosci.
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza byv¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Przed uzyciem kazdego materialu




przewidywanego do wykonania robot Wykonawca przedlozy szczegolowa informacj¢ o zrodle produkeji,

zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach oraz wynikach probek do akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja Zamawiajacego udziclona jakicj$ partii materialow z danego zrodla nie bedzie znaczye.

ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy, aby udowodni¢. ze nadal spelniajg one

wymagania dokumentacji projcktowej.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy 1 urzadzenia,

aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami projektu budowlanego oraz nini¢jszego OPZ..

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przechowywanie materialow i urzadzen zgodnie z zaleceniem

producenta. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasciwosei w takim stanie jaki jest wymagany w chwili

wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez

zarzadzajacego realizacja umowy. az do chwili kiedy zostang uzyte.

2.3.2  Wymogi szczegolne dotyczace materialow instalacji gazowej

¢ wykonanic instalacji gazowej za gazomierzem w lokalu mieszkalnym z rur miedzianych w stanie
twardym wykonane zgodnie z normg PN-EN 1057, w ktorych grubos¢ écianki nie moze by¢ mniejsza
niz 1 mm,

e zabrania si¢ prowadzenia przez pomicszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowe] z
zastosowanicm polaczen gwintowanych

e kuchenka gazowa 4 palnikowa z pickamikiem elektryeznym (lub gazowym), w kolorze bialym lub
srchbrnym

e wszystkic kuchnic z szuflady. z zabezpicczeniem antywyplywowym gazu przy kazdym palniku,
podlaczone do instalacji gazu wegzem elastycznym z atestem.

e w pomieszczeniach gdzie znajduje si¢ kuchenka gazowa nalezy stosowac¢ czujnik tlenku wegla ze
wzgledu na rvzyko pozaru lub zaczadzenia.

2.4 .Instalacyjne

Instalacje istniejgce:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja gazowa — zasilanie kuchenki gazowej z butli.

- instalacja elektrvezna.,

- instalacja c.o.,

Do wykonania:

- demontaz instalacji gazowej wraz z kuchenka gazowa zasilang z butli gazowej

- butle do zdeponowania u Zarzadey budynku

- wykonanie instalacji gazowej wraz z kuchenkg gazowa (materialy dostarcza wykonawca)

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w lokalach mieszkalnych

e Prace nalezy wykonaé zgodnie projektem i nalezyta starannoscia.

¢  Wykonawca jest odpowiedzialny finansowo za szkody wyrzadzone wlasciciclom lub uzytkownikom
posesji, na ktorych prowadzona jest inwestycja oraz sasiadujacych z terenem budowy.

e  Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji w budynku.

e  Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ porzadek na terenic budowy oraz usuwac na wlasny koszt
zbgdne materialy, odpady i smieci.

e Prace remontowe Wykonawca zobowigzany jest wvkonywac¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
micszkancow budynkow. Prace halasliwe nalezy wykonywac¢ w dni powszednie w godzinach od 9:00
do 18:00.




Wykonawca jest zobowiazany do stalej i1 systematveznej kontroli prowadzonvch robot. W
szczegblnosei kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
ulozenia przewodow,

Przedmiot umowy winien by¢ objetv minimum  36-micsicczna gwarancjg liczac od  daty
bezusterkowego odbioru koncowego

2.5.1 Odbiér techniczny koncowy

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:

1y

2)

dokumentacj¢ powvkonawcza w tym protokol z proby szczelnodci instalacji gazowe]

opini¢ kominiarska potwierdzajaca prawidlowos¢ wykonania robodt oraz umozliwiajacg podpisanie
umowy na dostawg paliwa gazowego przez przedsigbiorstwo gazownicze

dokumenty pozwalajace na oceng wbudowanych materialow (certyvfikaty. atesty. karty techniczne,
karty gwarancyjne)

3. CZESC INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przepisy Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 nr.75, poz.690 z pdz. zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.).Dz.U.2018.0.1935)

Wymogi zawarte w tematyeznveh przepisach szezegolowych,

Obowigzujgce Normy na tervtorium Polski. dvrektywy UE..

Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

Zalaczniki:

L

Projekt budowlany ..Budowa wewnetrznej instalacji gazowej i montaz kotlow gazowvch 2x30kW w
istniejgcym budynku wielorodzinnym™

Zaswiadczenic o braku sprzeciwu z dnia 21.04.2021

Uchwala nr U/0005/2019 z dnia 30.09.2019

STARSZY SPECJALISTA

iatu ds. Inwestycji i Remontéw
Occ)!ﬁlzaia}t Rwicww w Szczecinle
Magdaléna !Vﬁ(rWWSKA



