Zalacznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamowienia

W trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie
modernizacji:

1. Wgzla cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i cw.u. w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym przy ul. Lesnej 46 w Moragu.
Aktualna moc cieplna zaméwiona w Miejskim Przedsi¢biorstwie Energetyki Cieplnej
c.0.-0,11 MW,
c.w.u.— 0,05 MW.

Roboty remontowe dotycza obiektdw czynnych

Zamowienie obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowych technologii i automatyki wezta dwufunkcyjnego w
budynku mieszkalnym przy ul. Le$nej 46 w Moragu (uwzgledni¢ demontaz wszystkich
istniejacych urzadzen, instalacji i rurociggéw oprocz gltéwnego licznika ciepta, montaz
nowych urzadzen i instalacji).

- Remont pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Le$nej 46 w Moragu zgodnie z
normg PN-B-02423:1999 ,,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Wykonanie robét budowlanych (Rodzaj robdt 1 warunki ich wykonania):

- montaz technologii wraz z automatyka dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Lesnej 46
w Moragu, uwzgledni¢ demontaz wszystkich istniejacych urzadzen, instalacji 1 urzadzen
oprocz gldwnego licznika ciepta, montaz wszystkich nowych urzadzen i instalacji wraz z
instalacjg elektryczng wezla.

- Wykonanie prob szczelnosci wszystkich instalacji w pomieszczeniu wezta przy ul. Les$nej
46 w Moragu.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej] w wersji papierowej modernizacji wezla
cieplnego przy ul. Lesnej 46 w Moraggu. (W dokumentacji powykonawczej wykonawca
okresli serie 1 numery pomp, zawordow regulacyjnych, odmulaczy, cieptomierzy i
wodomierzy).

- Wykonanie prob na goragco wszystkich instalacji w pomieszczeniu wezta wraz z
uruchomieniem weztéw przy ul. Le$nej 46 w Moragu.

- W przypadku, gdy urzadzenia cisnieniowe podlegaja badaniu w Urzedzie Dozoru
Technicznego, Wykonawca przygotuje nw. Dokumenty;

a) karty katalogowe zawordéw bezpieczenstwa,

b) karty katalogowe, gwarancyjne z serig i numerem naczynia wzbiorczego,



c¢) komplet dokumentéw do ztozenia w UDT.

Obowiazki wykonawcy:

- wykonanie robot remontowych nalezy wykona¢ zgodnie z wykonang dokumentacjg
techniczna, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlana, a takze wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie remontu,

- realizacja robdt zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budowlana,
wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii, norm i
warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz oraz w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

- dokonanie utylizacji odpadéw we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt;

- biezace utrzymanie porzadku i czysto$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatni¢cie miejsc wykonania rob6t i ciaggéw komunikacyjnych codziennie po zakonczeniu
prac.

Termin realizacji zamowienia:

Do 45 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.



