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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia | wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznveh i zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu finkcjonalno - uzvikowego)

Nazwa zamowienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wewngtrznej instalacji gazowej, wod.-kan., c.w. i centralnego
ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotlem kondensacyjnym opalanvm
gazem w lokalach mieszkalnych przy ul. Kopernika 17B/9 oraz ul. Mickiewicza 94/3 w Szczecinie.
bedacych  wlasnoscia  Agencji Mienia Wojskowego ,w trybie zaprojektuj iwybuduj” wraz
z wymaganymi uzgodnicniami, uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz pelnieniem
nadzoru autorskicgo.

Zamowienie obejmuje wykonanie:

I. dokumentacji projektowej wewnetrznej instalacji gazowej , wod.-kan., c.w. icentralnego
ogrzewania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub brakiem
sprzeciwu do zgloszenia rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia

II. robét w zakresie remontu systemu ogrzewania poprzez likwidacje weglowego zrodla ciepla na
rzecz zrodla ekologicznego — gazowego i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz
cieplej wody uzytkowej z kotlem kondensacyjnym opalanym gazem.

Lokalizacja inwestycji:

I. Szezecin ul. Kopernika 17B/9 - dzialka 33/2. obrgb — 1041
2. Szczecin ul. Mickiewicza 94/3 - dzialka 125/2. obre¢b Pogodno 2078

Zamawiajjcy:
Agencja Mienia Wojskowego ,
ul. Nowowiejska 26A, 02-004 Warszawa
Oddzial Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin

Nazwy i kody CPV (Wspdélny slownik zamdwien ):

I. 71321200-6 Uslugi projcktowania instalacji grzewezych

2. 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

3.4533

4. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyine i sanitarne
5.45453000-7 Roboty remontowe

1100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Opracowanie: Magdalena Matwiriska

Crerwiec 2021
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawea bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji
projektowej 1 na jej podstawie wykonania robot polegajacveh na likwidacji weglowego zrodla ciepla na rzecz
zrodla ckologicznego — gazowego i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z
kotlem kondensacyjnym opalanym gazem w lokalach mieszkalnych wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien
1 pozwolen oraz pelnienie nadzoru autorskicgo dla nast¢pujacych lokali:

1. W lokalu mieszkalnym nr 9 usytuowanym w budynku przy ul. Kopernika 17b w Szczecinie.

2. W lokalu mieszkalnym nr 3 usvtuowanym w budvnku przy ul. Mickiewicza 94 w Szczecinie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwicnia:

Lokal micszkalny nr 1 znajduje si¢c w  budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 17B
w Szezecinie, polozonego na dzialce nr 33/2. obreb 1041, rok budowy budynku 1914

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje si¢ w  budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 94
w Szczecinie, polozonego na dzialee nr 125/2. obreb Pogodno 2078, rok budowy budynku 1934

1.2. Podstawowe parametry i ogolny zakres prac objetych zadaniem
Zadanic obejmuje :

1) Opracowanic dokumentacji projecktowej wewngtrznej instalacji gazowej . wod.-kan., ¢.w. i centralnego
ogrzewania .

2) Wykonanic remontu systemu ogrzewania poprzez likwidacj¢ weglowego zradla ciepla na rzecz zrodla
ckologicznego — gazowego,

3) Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej . wod.-kan.. c.w.u i centralnego ogrzewania z kotlem
kondensacyjnym opalanym gazem w lokalach micszkalnych, przy ul. Kopernika 17B/9 oraz
Mickiewicza 94/3 w Szczecinic,

4) Uzyskanie opinii kominiarskich,

5) Uzyskanic ostateczne] decyzji pozwolenia na budowg lub braku sprzeciwu do zgloszenia robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia

6) Pelnienic nadzoru autorskiego.

1.3.  Zakres zadania objety wyceng ofertows

W cenie oferowane;j realizac)i zadania nalezy ujaé:
Opracowanic dokumentacji projektowej wewngtrznej instalacji gazowej. wod.-kan., c.w. i centralnego
ogrzewania oraz wykonanie remontu systemu ogrzewania poprzez likwidacjg weglowego zrodla ciepla na
rzeez zrodla ckologicznego — gazowego i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieplej
wody uzytkowej z kotlem kondensacyjnym opalanym gazem w lokalach mieszkalnych bedacych wlasnoscia
Agencji Micnia  Wojskowego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i uzyvskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg (lub braku sprzeciwu do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia) w
trybie . zaprojektuj i wybuduj™, oraz pelnienie nadzoru autorskicgo dla nastgpujacych lokali mieszkalnych:
» Lokal mieszkalny nr 9 polozony w budynku przy ul. Kopernika 17b w Szczecinie o pow. 42.89 m2
- opracowanic dokumentacji projektowej, likwidacja piecow kaflowych w ilosei 2 szt., wykonanic
wewngtrznej instalacji gazowej . wod.-kan.. c.w. i centralnego ogrzewania. montaz kotla gazowego—
dwufunkeyjnego z zamknicta komora spalania, opalanym gazem ziemnym o mocy Q = 24 KW




Lokal mieszkalny nr 3 polozonym w budynku przy ul. Mickiewicza 94w Szczecinie o pow. 52,16 -
opracowanie dokumentacji projektowej. likwidacja piccow kaflowych w ilosci 2 szt.. wyvkonanic
wewngtrzne) instalacji gazowej . wod.-kan., c¢.w. i centralnego ogrzewania, montaz kotla gazowego-
dwufunkevjnego z zamknigta komorg spalania. opalanvm gazem ziemnym o mocy Q = 24 KW

1.4. Zakres prac do wykonania

1.4.1

1.4.2

w czesci dotyczgceej projektowania

pozyskanie, zebranie 1 weryfikacja wszystkich niezbgdnych danych do wykonania dokumentacji
projcktowe;).

uzyskanic wszystkich do projektowania. opinii. uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projcktowych w
zakresie wynikajacym z przepisow (w tym uzyskanie warunkow technicznych przylaczenia do sieci
gazowe])

Wykonawca ma obowiazek niczwlocznego dostarczania Zamawiajacemu kopii wnioskow skladanych
w celu uzyskania deeyvzji, uzgodnien, warunkow. opinii itp.. wraz z dokumentami potwierdzajacymi
ich zlozenie we wlasciwveh urzgdach 1 instytucjach.

opracowanie projektow niezb¢dnych do uzyskania decvzji o pozwoleniu na budowe (lub zgloszenia)
wraz z wystapieniem 1 uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg w imieniu Zamawiajacego (lub
braku sprzeciwu do zgloszenia robot niewymagajacyeh uzyskania pozwolenia)

Wykonawca ma obowiazek przedlozenia projektu budowlanego Zamawiajacemu celem  jego
zatwierdzenia przed zlozeniem wniosku o pozwolenic na budowe / zgloszeniem robot nic
wymagajacvch pozwolenia na budowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia. zgodnic z PFU,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami 1 normatywami stosowanymi w budownictwic.
opracowana dokumentacja musi by¢ kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i
branzowych niczbednych do przyszlego prawidlowego funkcjonowania instalacji,

dokumentacja projcktowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu. ktoremu ma sluzy¢ tj. musi
byv¢ opracowana z nalezyty starannoscia, zapewni¢ wymagane funkcje. gwarantowaé uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowg oraz prawidlowa wyceng i realizacjg robot budowlanych.

w czesci wykonawczej - wykonanie robot zgodnie z uzgodniong dokumentacjg
1) Lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kopernika 17b :

- demontaz istniejacego zrodla ogrzewania tj. piecow kaflowveh szt.2

- demontaz istnicjacych podgrzewaczy cicplej wody uzytkowej

- przcbudowg instalacji gazowe]

- dostawa 1 montaz gazowego wiszgcego dwufunkevjnego kondensacyjnego kotla o mocy 24
KW wraz z systemowym przewodem powictrzno —spalinowym

- wykonanie komplctnej instalac)i centralnego ogrzewania

- przylaczenie kotla do istniejacych instalacji gazowej. zimnej 1 cieplej wody uzytkowe;j

- montaz regulatora pokojowego sterujacego praca kotla

- wykonanic towarzyszacych robot budowlanvech zwigzanveh z wykonaniem instalacii
centralnego ogrzewania

- wywoz wszystkich matcrialow pochodzgcych z rozbiorki oraz przekazanie, Zamawiajacemu
dokumentow dotyczacyvch gospodarowania odpadami

- wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowej

- wvkonanie prob szczelnosci 1 badanic instalacji c.o. 1 c.w.u.

- uruchomienic kotla przez serwis wraz z wpisem do ksigzki gwarancyijngj

- sprawdzenie dzialania instalacji centralnego ogrzewania
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- udziclenic Najemcom instruktazu w zakresic prawidlowej i bezpiecznej cksploatacji kotla i
instalacji centralnego ogrzewania

2) Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 94:

- demontaz istniejacego zrodla ogrzewania tj. piccow kaflowych szt.2

- demontaz istnicjacych podgrzewaczy cieplej wody uzvtkowej

- przebudowe instalacji gazowej

- dostawa 1 montaz gazowego wiszacego dwufunkeyjnego kondensacvjnego kotla o mocy 24
KW wraz z systemowym przewodem powietrzno —spalinowym

- wykonanic kompletnej instalacji centralnego ogrzewania

- przylaczenic kotla do istnigjacych instalacji gazowej. zimnej i cieplej wody uzytkowej

- montaz regulatora pokojowego sterujacego praca kotla

- wykonanic towarzyszacych robot budowlanych zwigzanveh 2z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania

- wywoz wszystkich materialow pochodzacych z rozbiorki oraz przekazanie, Zamawiajgcemu
dokumentow dotvezacych gospodarowania odpadami

- wyvkonanie prob szczelnosci instalacji gazowej

- wykonanie prob szczelnosci 1 badanic instalacji ¢.o. 1 c.w.u.

- uruchomienic kotla przez serwis wraz z wpisem do ksiazki gwarancyjnej

- sprawdzenie dzialania instalacji centralnego ogrzewania

= udziclenic Najemcom instruktazu w zakresie prawidlowej i bezpiecznej cksploatacii kotla i
instalacji centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
2.1 Techniczne

W czg¢scel projektowej :

a) zakres 1 tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowiazujace przepisy prawa
polskicgo. przepisy wydane przez wladze migjscowe oraz normy. ktore sg w jakikolwick sposob
zwigzane z przedmiotem zamowicnia,

b) projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

¢) projekt musi by¢ kompletny w zakresic wszelkich rozwigzan podstawowveh 1 branzowych
niezbednych do przyszlego prawidlowego funkcjonowania instalacji .

d) dokumentacja projektowa powinna zawicra¢ wszelkie niczbgdne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w
zakresic wynikajagcym z przepisow.

¢) dokumentacja winna by¢ opracowana w sposob eliminujacy rvzvko wystapienia robot dodatkowych
wynikajacvch z jej nickompletnosci lub nicprawidlowosci.

f) dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢ tj. musi
by¢ opracowana z nalezyta starannoscia. zapewni¢ wymagane funkcje, gwarantowaé uzvskanie
decyzji o pozwoleniu na budowg oraz prawidlowa wyveeng i realizacj¢ robot budowlanych,

) konsultacja z Zamawiajacym na kazdym ctapic procesu projektowego, a w szezegolnosci przed
wystapicniem o wydanie pozwolenia na budowe,

W czg¢sei 1 wykonania 1 odbioru robot Wykonawea :
h) zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidlowego

zrealizowania przedmiotu zamowicnia zgodnie z projektem,
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1)zobowigzany jest do stalej 1 systematyczne) kontroli prowadzonych robot oraz do stalej wspolpracy z
Zamawiajacym na kazdym ctapic prowadzonych robot,
DNodpowiada za przeprowadzenic niczbednych prob i badan,

2.2 Ekonomiczne
Wszystkic instalacje nalezy zaprojcktowac po optvmalnvch trasach. Przebicg instalacji dostosowaé do
aranzacji pomieszczen celem ich maksvmalnego ukrycia.

2.3.Konstrukcyjne
Dla potrzeb wykonania instalacji otwory wyvkona¢ wicrtnicami. natomiast bruzdy nalezy wykonaé
bruzdownica.

2.4.Materialowe
Wymogi ogélne

Materialy 1 urzadzenia powinny micg:

e oznakowanic znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma curopejska. wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa speevfikacjg  techniczng panstwa czlonkowskicgo Unii Europejskic)
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli
dotvezy ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobow majacyvch niewielkie znaczenic dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska. lub

e oznakowanic znakiem budowlanym, co oznacza. ze sy to wyroby nic podlegajace obowigzujacemu
oznakowaniu CE. dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
badz uznano za . regionalny wyrob budowlany™.

Roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wvkonywa¢ z materialow i wyrobow w taki sposob.
aby nie stanowilv zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawa o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2020 poz. 215). Nie dopuszcza si¢ do montazu materialow uszkodzonveh i po terminic waznosci.
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcic wykonywania robot musza byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe). Przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robdt Wykonawca przedlozy szczegolowa informacj¢ o zrodle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach oraz wynikach probek do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja Zamawiajgcego udziclona jakicjs partii materialow z dancgo zrddla nie bedzie znaczye,
ze wszystkic materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy, aby udowodni¢. ze nadal spelniaja one
wymagania dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialv 1 urzadzenia,
aby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami ST,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ przechowywanic materialow 1 urzadzen zgodnie z zalecenicm
producenta. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. az do chwili kiedy zostang uzyte.



2.4.1.

Wymogi szczegdlne dotyczgce materialow

2.4.1.1, Instalacje wodociggowe

w przypadku wykorzystania istniejacych instalacji wskazane jest stosowanie materialow jednorodnych
w instalacji wody zimnej 1 cieplej (dostosowanej do stanu istnicjaccgo).

nic dopuszcza si¢ stosowania rur ocynkowanych do tloczenia wody o temp. powyzej 35°C,

cisnienie robocze — 10bar

temperatura do pracy ciaglej 80°C. max. 90°C

wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieple). ktore mogg stvkac si¢ bezposrednio z woda pitna.
powinny by¢ wykonane z materialow nic wplywajacyeh ujemnice na jakosé wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania wydane przez jednostke upowazniona przez ministra zdrowia (atest
higieniczny)

przejscia rur instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w uszczelnionych tulcjach

2.4.1.2. Instalacje centralnego ogrzewania

przewody grzewcze nalezy wykonywaé z rur i ksztaltek polipropylenowyvceh, polietylen - PEX do
instalacji wewngtrznych lub miedzianych

polaczenia nicrozlaczne (lutowanic migkkic lub twarde, spawanie, lgczenic za pomoca zlaczek
zaprasowywanych lub zaciskanych)

e grzejniki stalowe plytowe o mocy dostosowane) do ogrzewanej powicrzchni wyposazone w zawory

* W

W

termostatyczne.

‘lazienkach grzejniki drabinkowe
szystkic grzejniki musza posiada¢ zawory odcinajace i glowice termostatyczne z mozliwoscia

calkowitego wylaczenia grzejnika

2.4.1.3. Instalacje gazowe

wewngtrzng instalacj¢ gazowa do kurkow odcinajacych przed gazomierzami nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lgczonych przez spawanic gazowe malowanyvch na
zolto

wewngtrzng instalacje gazowa za gazomierzami lub odgalgzieniami prowadzacymi do odrgbnych
micszkan lub lokali uzytkowych nalezy wykona¢ z rur stalowvch czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 laczonych przez spawanie gazowe malowanvch na zolto

dopuszcza si¢ wykonanie instalacji gazowej za gazomierzem w lokalu micszkalnym z rur miedzianych
w stanic twardym wykonane zgodnie z norma PN-EN 1057, w ktorych grubo$¢ scianki nie moze by¢
mnig¢jsza mz | mm.

zabrania si¢ prowadzenia przez pomieszczenia micszkalne przewodow instalacji  gazowe] =z
zastosowaniem polaczen gwintowanych

kociol gazowy dwufunkcyjny co najmnicj w klasic A" lub A" ( w zaleznosci od obowigzujacych
technicznych warunkow i przyjetych rozwiazan technologicznych) z zamknicta komora spalania i
programatorem zewngtrznym umieszczonym w pokoju dziennym, w kolorze bialym. Montaz kotla
wraz z przylagczeniem do instalacji gazowej i regulacje wykonuje osoba z uprawnicniami gazowymi i
sporzadza na t¢ okolicznos¢ protokol z montazu 1 badania szczelnosci polaczen instalacji gazowej.
Przy montazu zastosowac filtr gazu 1 wody.

kotly dwufunkcyjne o mocy 24 kW,

podlaczenie pieca przewodem dwuplaszezowym do przewodu kominowego z wkladem kominowym
dwuplaszczowym (szczegolowy zakres zostanie okreslony na ctapie opracowywania dokumentacji
projcktowej w opinii kominiarskicj)



2.5.Ins

2.6. Wa

w pomieszezeniach gdzie znajduje sig pice gazowy nalezy stosowac czujnik tlenku wegla ze wzgledu
na rvzyko pozaru lub zaczadzenia.

talacyjne

Lokal nr 9 przyv ul. Kopernika 17b:
Instalacje istniejgce:

- instalacja wodno-kanalizacy)na,

- instalacja gazowa.

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.0. - ctazowa instalacja z kotlem zeliwnym na paliwo stale .

Do wykonania:

- remont systemu grzewczego poprzez likwidacje weglowego zrodla ciepla na rzeez zrodla gazowego
wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 1 cieple) wody uzytkowej z kotlem
kondensacyjnym opalanym gazem.

Lokal nr 3 przy ul. Mickiewicza 94:

Instalacje istniejgce:

- instalacja wodno-kanalizacyjna.

- instalacja gazowa,

- instalacja clektrvezna.

- instalacja ¢.0. - ctazowa instalacja z kotlem zeliwnym na paliwo stale

Do wykonania:

- remont systemu grzewczego poprzez likwidacje weglowego zrodla ciepla na rzecz zrodla gazowego
wraz z wykonanicm instalacji centralncgo ogrzewania 1 cieplej wody uzytkowej z kotlem
kondensacyjnym opalanym gazem.

runki wykonania i odbioru robét projektowych

2.6.1. Czgsc informacyjna:

Opracowanic dokumentacji projecktowe) nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia. w sposob zgodny

wydanymi warunkami technicznymi. obowigzujacymi przepisami. zasadami wiedzy technicznej

rozwigzaniach technologicznych.,

wykonaweca jest zobowigzany do posiadania uprawnien niczb¢dne do wykonania zamowienia,

Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na kazdym ctapie

procesu projektowego: wymagana jest koncowa akceptacija,

Opracowanie powinno zawierac:

~ wwersji pisemnej drukowanej/papicrowe;:

— kompletne projekty budowlano- wykonawcze - po 4 cgz.,

— opinic kominiarskic dla kazdego lokalu oddziclnie,

—  przedmiary robot — po 4 cgz..

—  kosztorvsy inwestorskie — po 4 egz.

~ specyfikacje techniczne wyvkonania i odbioru robot budowlanych — po 4 egz..

— informacja dotyczaca bezpicczenstwa 1 ochrony zdrowia - 4 cgz..

~ w wersji elektronicznej. niezabezpieczonej przed kopiowaniem — na nosniku CD lub DVD
z dokladnie opisanvmi plikami/folderami (foldery oddzielne dla kazdego lokalu mieszkalnego),
np. .Projekt budowlano-wykonawczy”, . Przedmiar robot”, STWIORB™, itd. (pliki w
formatach .pdf — calos¢ dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umozliwiajacvch edycjg:



ath, .dwg. .doc. xIs) - 2 szt. Poszczegolne projekty, przedmiary, specvfikacje 1 wszelkie
pozostale opracowania. musza stanowi¢ oddzielne, opisane pliki.

2.6.1. Warunki odbioru robot projcktowych

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczyv¢ dokumentacje projektowa wraz
z pozwoleniem na budowg lub brakiem sprzeciwu zgloszenia robot nie wymagajacych PnB.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w lokalach mieszkalnych

Prace nalezv wykona¢ zgodnie projektem i nalezvta starannoscia.

Wykonawea jest odpowicdzialny finansowo za szkody wyrzadzone wlaseiciclom lub uzytkownikom
posesji, na ktorych prowadzona jest inwestveja oraz sasiadujacyeh z terenem budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest utrzvmywac porzadek na terenic budowy oraz usuwa¢ na wlasny koszt
zb¢dne materialy, odpady 1 $mieci.

Prace remontowe Wyvkonawca zobowigzany jest wykonywac¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
micszkancow budvnkow. Prace halasliwe nalezy wykonywac w dni powszednie w godzinach od 9:00
do 18:00.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 svstematvcznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegolnosel kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
ulozenia przewodow,

Wykonawca w trakcie prowadzonych robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Przedmiot umowy winien byv¢ objety 36-miesicezng gwarancjg liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego

2.7.2. Odbior techniczny koncowy
Do odbioru koncowego Wykonawea powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

1
2)

3)
4)

dziennik budowy.

dokumentacj¢ powvkonaweza w tym protokol z proby szczelnosci instalacji gazowe) i1 protokol z
proby cisnicniowej €.0.. ¢.w.u.

opini¢ kominiarska potwierdzajaca prawidlowos¢ montazu kotla oraz dzialanie wentylacji,

dokumenty pozwalajace na oceng wbudowanych materialow (certyfikaty, atesty, kartv techniczne.
karty gwarancyvjne)

3. CZESC INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy dostarczy os$wiadczenie o prawie do dysponowania

nieruchomo$ciami polozonymi przy ul. Kopernika 17B lokal 9 oraz ul. Mickiewicza 94 lokal 3 w
Szczecinie.

3.2. Przepisy Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i

formy dokumentacji projcktowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzyvtkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyvceh,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 nr.75, poz.690 z pdz. zmianami )



e Rozporzadzenic Ministra Transportu. Budownictwa I Gospodarki Morskicj z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.).Dz.U.2018.0.1935)

e Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegolowych,

e Obowiazujace Normy na terytorium Polski, dyvrektvwy U.E..

e Zasadv wiedzy techniczno-budowlane;j.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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