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w sprawie wydania nakazu usuniecia w budynku Internatu Wojskowego
w Choszcznie nieprawidtowosci zagrazajgcych zyciu ludzi

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.2018.1313 — jt. ze zm.) oraz
art. 1041107 § 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 — j.t. ze zm.), a takze § 3 ust. 5 § 4 ust. 2
pkt 4 rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r.
w sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowg Ochrone
Przeciwpozarowg (Dz.U.1992.66.334 ze zm.), w zwiazku z nieprawidtowosciami
stwarzajgcymi stan zagrozenia zycia ludzi, opisanymi w protokole z czynnosci
kontrolno — rozpoznawczych Nr 11/2018/S z dnia 20.12.2018 roku

nakazuje

Dyrektorowi Oddzialu Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
w Szczecinie wykonanie w budynku Internatu Wojskowego
w Choszcznie, uzytkowanego przez AMW TBS ,Kwatera” Sp. z o.0.,
nizej wymienionych obowiazkoéw:

1. Zapewni¢ prawidtowg dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku
mierzong od wyjscia z najniekorzystniej potozonych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, do wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego
na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, nie przekraczajgca
10 m przy jednym dojsciu

lub zastosowaé rozwigzania zamienne w odniesieniu do ww. wymagan
w przypadku braku mozliwosci ich realizacji w petnym zakresie, wskazanych
na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej wtasciwe] jednostki
badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnionej z Szefem Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) oraz ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea, 2010 r.
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719), w zwigzku § 207
ust. 2 i § 256 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze
zm.).

Uzasadnienie: W trakcie przeprowadzonych czynnosci kontrolno
— rozpoznawczych stwierdzono, ze w przedmiotowym budynku,
zakwalifikowanym do kategorii ZL V, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy
jednym kierunku ewakuacji) mierzona od wyjScia z najniekorzystniej
potozonego pomieszczania przeznaczonego na pobyt ludzi, do wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku wynosi ok. 30 m,
wobec dopuszczalnej dlugosci dojscia wynoszgcej 10 m przy jednym dojsciu
dla strefy ZL. V.

Stan ten narusza przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. tj. § 256 ust. 3, ktdry stanowi, ze dopuszczalna diugosc
dojscia ewakuacyjnego w strefie zaliczonej do ZL V przy jednym dojsciu nie
powinna przekraczac¢ 10 m oraz przepisy ww. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
tj. § 15 ust. 1 pkt 2, ktéry nakazuje zapewni¢ w obiekcie odpowiednie warunki
ewakuacji miedzy innymi poprzez zachowanie dopuszczalnej diugosci
dojscia ewakuacyjnego.

W zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., ktéry stanowi,
ze podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego
za zagrazajgcy zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wystepujgce w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci
w wyniku przekroczenia dtugoéci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%,
kontrolowany budynek uznano za zagrazajgcy zyciu ludzi.

TERMIN REALIZACJI: 30 czerwca 2020 roku

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w &cianach i stropach
wydzielonej kottowni gazowej zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornoéci
ogniowej (El) dla przedmiotowych elementéw budowlanych stanowigcych
wydzielenie przeciwpozarowe.

Podstawa prawna: § 234 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
ze zm.).

Uzasadnienie: W trakcie przeprowadzonych czynnosci kontrolno
— rozpoznawczych stwierdzono, ze w przedmiotowym budynku przepusty
instalacyjne w $cianach i stropie stanowiacym elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wydzielonej kottowni gazowej na poziomie piwnicy nie
zostaly zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla
tych elementéw budowlanych. - o
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Stan ten narusza przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. tj. § 234 ust. 3, ktory stanowi, ze przepusty instalacyjne
o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub RElI 60, a bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej (El) Scian
i stropéw tego pomieszczenia.

TERMIN REALIZACJI: 30 sierpnia 2019 roku

W trakcie prowadzonych czynnosci ustalono, ze zarzadca obiektu jest
Oddziat Regionalny AMW w Szczecinie.

Wobec powyiszego zarzadca budynkéw, w oparciu o przytoczony
powyzej § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) jest zobowigzany do zastosowania
rozwigzan zapewniajacych speinienie wymagan bezpieczensiwa
pozarowego w sposob okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. =z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.), ktore
na podstawie § 207 ust. 2 stosuje sie rowniez do uzytkowanych
budynkow istniejacych, gdy stwierdzono w nich stan zagrozenia zycia
ludzi.

Pouczenie

Ze wzgledu na fakt, ze spetnienie obowigzujgcych warunkéw technicznych
w budynku istniejgcym moze by¢ bardzo trudne lub tez technicznie niemozliwe,
na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), wskazane w niniejszej decyzji
obowiazki moga by¢ spetnione w sposéb inny niz podany w przedmiotowym
rozporzadzeniu, z zachowaniem trybu postepowania okre$lonego
w wymienionym przepisie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Szefa Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26, wniesione
za posrednictwem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Szczecinie, 70-231, ul. Narutowicza 10A, w terminie 14 dni od daty doreczenia.
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Decyzje otrzymuija:
Egz. Nr 1 - Ala;

Egz. Nr 2 — Dyrektor Oddziatu Regionalnego AMW w Szczecinie, 70-952
Szczecin, ul. Potulicka 2.

Do wiadomosci:

Egz. Nr 3 — Dyrektor Oddziatu Terenowego Zachodniopomorskiego AMW TBS
.Kwatera” Sp. z 0.0., ul. t.ukasiinskiego 37, 71-215 Szczecin;

Egz. Nr 4 — Prezes AMW TBS ,Kwatera” Sp. z 0.0., ul. Staroécianska 1, 02-516
Warszawa,;
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