
Załącznik nr 1.1 

 

„Konserwacja klimatyzacji w budynku przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie”. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z wykazem czynności określonych w załączniku nr 

1 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Stosowane materiały: 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania prac konserwacyjnych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać deklaracje właściwości użytkowych zgodnie 

z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215) 

3. Termin wykonania zamówienia: – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  

 24 miesiące od dnia podpisania umowy w zakresie zamówienia podstawowego przy 

założeniu wykonania czterokrotnej obsługi serwisowej w okresach co 6 miesięcy. 

4. Usunięcie zgłoszonych usterek - awarii, które wynikają z przyczyn określonych w ramach obsługi 

serwisowej, w ciągu ……………. dni (kryterium oceny ofert) od momentu jej zgłoszenia 

telefonicznego, potwierdzonego e-mail. 

5. Zestawienie urządzeń podlegających serwisowaniu: 

 

 

a) Układ klimatyzacji nr 1 wraz z system automatyki i sterowania –  

Szczecin, ul. Potulicka 2 -  parter 

Producent / typ wew / zew Miejsce zamontowania 

DAIKIN Zew DACH 

DAIKIN Wew POM. 2 

DAIKIN Wew POM. 3 

DAIKIN Wew POM. 4 

DAIKIN Wew POM. 5 

DAIKIN Wew POM. 6 

DAIKIN Wew POM. 7 

DAIKIN Wew POM. 8 

DAIKIN Wew POM. 9 

DAIKIN Wew POM. 10 

DAIKIN Wew POM. 11 

DAIKIN Wew POM. 12 

DAIKIN Wew POM. 13 

DAIKIN Wew POM. 14 

DAIKIN Wew POM. 15 



DAIKIN Wew POM. 16 

DAIKIN Wew POM. 17 

DAIKIN Wew WEJŚCIE GŁÓWNE 

 

b) Układ nr 2 wraz z system automatyki i sterowania –  

Szczecin, ul. Potulicka 2 I piętro 

 

Producent / typ wew / zew Miejsce zamontowania 

DAIKIN Zew DACH 

DAIKIN Wew POM. 103 

DAIKIN Wew POM. 104 

DAIKIN Wew POM. 105 

DAIKIN Wew POM. 106 

DAIKIN Wew POM. 107 

DAIKIN Wew POM. 108 

DAIKIN Wew POM. 109 

DAIKIN Wew POM. 110 

DAIKIN Wew POM. 111 

DAIKIN Wew POM. 112 

DAIKIN Wew POM. 113 

DAIKIN Wew POM. 114 

DAIKIN Wew POM. 115 

 

c) Układ nr 3 wraz z system automatyki i sterowania  –  

Szczecin, ul. Potulicka 2 - III piętro 

Producent / typ wew / zew Miejsce zamontowania 

DAIKIN Zew DACH 

DAIKIN Wew POM. 201 

DAIKIN Wew POM. 202 

DAIKIN Wew POM. 203 

DAIKIN Wew POM. 204 

DAIKIN Wew POM. 205 

DAIKIN Wew POM. 206 

DAIKIN Wew POM. 207 

DAIKIN Wew POM. 208 

DAIKIN Wew POM. 210 

DAIKIN Wew POM. 211 



DAIKIN Wew POM. 212 

DAIKIN Wew POM. 213 

DAIKIN Wew POM. 214 

DAIKIN Wew POM. 215 

DAIKIN Wew POM. 216 

DAIKIN Wew POM. 217 

DAIKIN Wew POM. 218 

 

6. Wykaz czynności serwisowych dla instalacji klimatyzacji 

1. Czyszczenie filtrów powietrza. 

2. Czyszczenie zespołu wentylatora wraz z kierownicami. 

3. Sprawdzenie drożności instalacji odprowadzenia kondensatu, czyszczenie, a w razie 

konieczności jej udrożnienie. 

4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych przegląd połączeń elektrycznych zasilania 

i sterowania klimatyzacji, sprawdzenie zacisków elektrycznych, pomiar prądu pobieranego 

przez sprężarkę oraz napięcia zasilającego. 

5. Dezynfekcja. 

6. Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w instalacji. 

7. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterowniczych: sterowników 

bezprzewodowych oraz sterowników ściennych. 

8. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia, które zostały 

stwierdzone w czasie przeglądu konserwacyjnego, wykonanego zgodnie z instrukcją 

producenta oraz obowiązującymi przepisami, a także uruchomienie klimatyzacji i 

sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz ewentualna regulacja. 
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