Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dla zadania pn.: ,,Ekspertyza techniczna instalacji hydrantowej oraz sanitarnych w internacie
w Swinoujsciu, ul. Wyszyniskiego 15"

1. Przedmiot zamdowienia

Powyzszy dokument okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustugi
polegajacej na opracowaniu ekspertyzy technicznej instalacji hydrantowe;j, cieplej i zimnej
wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w internacie w Swinoujsciu, ul.
Wyszynskiego 15, ktorej celem jest okreslenie stanu technicznego instalacji jw., wskazanie
nieprawidlowos$ci wraz z przedstawieniem skutecznych sposobow ich wyeliminowania.
Ekspertyza powinna obejmowaé rowniez czes¢ kosztowa dotyczaca zaproponowanych
sposobow wyeliminowania nieprawidlowosci.

2. Przepisy Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotowe opracowanie nalezy wykona¢ W oparciu 0 obowigzujace przepisy. W tym
miedzy innymi:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225t.j.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 1.).)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowalnych i terenow (Dz.U.2010.109.719 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
(Dz.U.2009.124.1030)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3. Cel zlecanej ekspertyzy:
Celem zlecanej ekspertyzy jest uzyskanie informacji, na podstawie ktéorych wykonane
zostang prace remontowe instalacji hydrantowej, cieptej i zimnej wody oraz instalacji
centralnego ogrzewania w internacie w Swinoujéciu, ul. Wyszynskiego 15, w celu
likwidacji nieprawidlowosci oraz dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami w tym zakresie.

4. Charakterystyka obiektéw objetych przedmiotem zamowienia
4.1. Budynek jednoklatkowy
4.2. Powierzchnia uzytkowa 1 887,85m2
4.3. Powierzchnia zabudowy: 522,50m2
4.4. Wysoko$¢: 14,81m
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4.5. Tlos¢ dzwigow osobowych (wind): 1

4.6. Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5

4.7. Budynek niepodpiwniczony

4.8. Rok budowy: 1973r.

4.9. Wewngtrzne instalacje wod-kan oraz ppoz . zostaly wykonane na podstawie
projektu budowlanego i wykonawczego, bedacego zatgcznikiem do pozwolenia na
budowe¢ nr WNB.VI.7353-695-05/F-4574 - zatacznik nr 1 od OPZ

4.10. Podczas przegladu hydrantow wewnetrznych z dnia 10.12.2020r. stwierdzono,
ze zaden z hydrantow wewngtrznych nie posiadal wymaganego ci$nienia (brak
wody w instalacji) — protokoét z dnia 10.12.2020r. - zalgcznik nr 2 do OPZ

4.11. Podczas kontroli przeprowadzonej 13.05.2021r. przez Delegaturg Wojskowe;j
Ochrony Przeciwpozarowej stwierdzono nieprawidlowosci dot. wykonania
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi - pkt I11
ppkt 3, 4, 5 protokotu nr 04/2021/S z dnia 19.07.2021r. — zatacznik nr 3 do OPZ

ZaKres przedmiotu zamowienia

. Przez ekspertyze techniczng nalezy rozumie¢ studium przyczynowo-skutkowe stanu

lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierajac si¢ o rzeczywisty
stan obiektu 1 jego elementow sktadowych. Zawiera dokumentacje 1 ocene zjawisk,
zdarzen 1 proceséw zachodzacych w czasie realizacji lub uzytkowania obiektu
budowlanego. Obejmuje systematyke oraz inwentaryzacj¢ uszkodzen i niezbedne
badania elementow i materialdow. Zawiera analize¢ obliczeniowa, ocen¢ rozwigzan
technologicznych i okreSla zwigzki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia.
Formutuje wnioski stanowigce podstawe do dalszego postepowania z przedmiotem
ekspertyzy.

Ekspertyza techniczna okresla stan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i srodki
zaradcze.

Ekspertyza techniczna obejmuje wykonanie kompleksowej oceny stanu technicznego
budynku internatu w Swinoujsciu, ul. Wyszynskiego 15 w zakresie:

5.2.1. Instalacji hydrantowej pod katem zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa.

Po dokonaniu kompleksowej oceny stanu technicznego instalacji hydratowej,
sporzadzenie przez uprawnionych projektanta br. sanitarnej oraz rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, ekspertyzy ppoz. w zakresie ujawnienia
wszystkich niezgodno$ci wystepujacych w  budynku. Wskazanie sposobu
doprowadzenia budynku do stanu zgodnosci z przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowej w tym usunigcia nieprawidlowosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w budynku internatu stwierdzonych w ocenie, oraz
przeprowadzenie uzgodnien z komendantem wilasciwej jednostki strazy pozarnej
dopuszczenia odstepstw i zasad uzytkowania budynku. Uzgodnienie z
rzeczoznawcg budowlanym, jezeli wskazane sposoby usunigcia nieprawidlowosci
beda tego wymagaty.

5.2.2. Instalacji cieptej 1 zimnej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w

zakresie usuniecia nieprawidlowosci
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Po dokonaniu kompleksowej oceny stanu technicznego instalacji cieptej i zimnej
wody oraz instalacji centralnego ogrzewania przez uprawnionego projektanta br.
sanitarnej wskazanie nieprawidlowosci oraz sposobu dostosowania do obecnych
przepisow, wymagan i norm.

5.2.3. Niezbedne rysunki, przekroje, plany sytuacyjne, dokumentacja fotograficzna;

5.2.4. Analize nieprawidlowosci w funkcjonowaniu systemu instalacji hydrantowej,
cieptej i zimnej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w internacie w
Swinoujéciu, ul. Wyszynskiego 15 wraz z przedstawieniem skutecznych sposobow
ich rozwigzania 1 wyeliminowania ( w tym uzyskanie warunkéw przylaczenia do
sieci wodociggowej);

5.2.5. Opracowanie wnioskow 1 =zalecen dotyczacych poprawy warunkow
funkcjonowania instalacji objetych ekspertyzg techniczng;

5.2.6. Cze$¢ kosztowa dotyczaca kosztoOw usunigcia nieprawidlowosci

5.2.7. Ekspertyze techniczng w zakresie ppoz. nalezy uzgodni¢ z Szefem Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie.

5.2.8. Wykonawca ekspertyzy technicznej bedzie zobowigzany na etapie procedury
wylonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, ktorg
Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ w 1 potroczu 2023r. do przygotowania
odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawcow w zakresie dotyczacym
opracowanej ekspertyzy technicznej

5.2.9. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zaméwienia z dostarczonych
przez niego materialow i przy uzyciu jego sprzetu.

Opracowanie - ekspertyza
6.1 Ekspertyza powinna sktada¢ si¢ z dwoch niezaleznych tomow:
e Tom I — ekspertyza techniczna instalacji hydrantowej
e Tom Il — ekspertyza techniczna instalacji cieptej i zimnej wody oraz instalacji
centralnego ogrzewania
6.2 Ekspertyze nalezy opracowa¢ w jezyku polskim w wersji papierowej - 2 egzemplarze i
elektronicznej ptyta CD (cze$ci opisowe wykonane za pomocg komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word oraz w wersji PDF, czg$ci rysunkowe wykonane
za pomocg programu kompatybilnego z AUTOCAD w wersji edytowalnej dwg i pdf,,
spis tresci),
6.3 Wydruki i odczyty ze specjalistycznych przyrzadéw zawierajace tresci w innym jezyku,
powinny posiada¢ polskie objasnienia i instrukcje,
6.4 Ekspertyza musi by¢ wykonana i podpisana przez osobg
e Tom | — ekspertyza techniczna instalacji hydrantowej — osoba posiadajaca
obowigzujagce  uprawnienia  rzeczoznawcy do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych
e Tom Il — ekspertyza techniczna instalacji cieplej i zimnej wody oraz instalacji
centralnego ogrzewania - osoba posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane
branzy sanitarnej wymagane przy sporzadzaniu przedmiotu zamowienia z
aktualnym wpisem na list¢ czlonkow wilasciwej izby, (Zgodnie z art. 6 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
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budownictwa oraz urbanistow, prawo wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w
skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespolem prowadzacym takie
projektowanie przystuguje wylacznie osobom wpisanym na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tzn. izby architektow Iub izby
inzynierow budownictwa).

Termin realizacji
Termin wykonania ustugi: trzy miesigce od daty podpisania umowy.

Warunki platnosci

Podstawg do wystawienia faktury ptatnej po zakonczeniu realizacji zadania jest podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego protokdl zdawczo-odbiorczy.  Platnos¢
wynagrodzenia ryczattowa 100% wynagrodzenia brutto na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce w fakturze nastgpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za date realizacji platnosci uwaza
si¢ datg, w ktorym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje polecenia przelewu
pieniedzy na konto Wykonawcy.

Potencjal Kadrowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dysponowania skladem osobowym posiadajacym

odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do wykonania Przedmiotu zaméwienia oraz

dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umozliwiajgcym wykonanie umowy

Zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

Wykonawca winien wskaza¢ osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu

zamOwienia, legitymujace si¢ doswiadczeniem 1 kwalifikacjami (uprawnieniami)

odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, wskaze 0soby na

funkcje 1 w ilosci wymienionej ponizej, ktéra spetnia nast¢pujgce wymagania:

e 1 osoba posiadajgca obowigzujgce uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

e 1 osoba posiadajagca obowigzujace uprawnienia projektowe bez ograniczen W
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz bedaca czlonkiem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, ze zm.)
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